
klapa oddymiająca

centrala oddymianiaRZN

YTKSY 4x0,8

HDGs 3x2,5 

NHXH 3x2,5

YnTKSY 1*2*0.8 

przyciski przewietrzający LT

PIĘTRO

czujka dymu

PARTER

zasilanie centali 230VAC

ręczny przycisk oddymiania RT

YnTKSY 3*2*0.8 

ręczny przycisk oddymiania RT

YnTKSY 3*2*0.8 HDGs 3x2,5
siłownik DDS 54/500

PIWNICA

ręczny przycisk oddymiania RT

YnTKSY 3*2*0.8 
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